
PREFEITURA DE ITAPETININGA

Projeto de implantação e ligação de padrão de energia  
Categoria C6 / Quadro de distribuição Auditório.

Data

LOCAL - Rua Jorge Camilo , Nº 110.
Bairro Parque São Bento , Praça Ceu das Artes.

Escala Projeto Desenho

Revisão

 CIRCUITO PADRÃO DE ENTRADA - CAT:C6

REDE BT

ENTRADA DE SERVIÇO

MEDIÇÃO 

IN = 200A

PARA A DISTRIBUIÇÃO

CAIXA DE MEDIÇÃO

CAIXA DE PROTEÇÃO
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PASSAGEM ALMOXARIFADO

ADMINIST.

TELECENTRO

SANIT. MASCULINO

SANIT. FEMININO

SANIT. P.N.E.

PASSAGEM

BIBLIOTECA
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O 4"O 4" Padrão C6

TUBULAÇÃO A EXECUTAR

PLANTA DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
esc.: 1:50

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

VEM DA CONCESSIONÁRIA

Neutro  Terra

QDG

3#25/16/16mm2

Ø 2"

Tomada Auxiliar
127 Volts

Tomada Auxiliar
220 Volts

LEGENDA

QUADRO PARA O AUDITÓRIO

1:50


